其他需要说明的事项
1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况
重庆兴燃能源有限责任公司两江新区鱼嘴LNG加气站项目位于重庆市两江新区鱼嘴组团F10-1-1/03，总占地面积3035.97㎡，总建筑面积541.36㎡，项目设置60m3LNG卧式储罐1座，潜液泵撬1座，LNG加气机3台，为三级LNG加气站。项目建成后设计加气能力4万m3/d。主要产品为天然气。项目加气站劳动定员员工15人，其中管理人员2人，生产工人13人，三班制计，每班工作8小时。工作制度为每年除例行或临时检修、维修设备外，其余时间均24小时营业，年工作天数350天。
1.2施工简况
我公司已将项目的环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其批复中提出的环境保护对策措施。
1.3验收过程简况
我公司两江新区鱼嘴LNG加气站于2019年11月开工建设，2021年10月项目竣工。
2021年10月，启动竣工环保验收工作。
2021年12月，重庆新凯欣环境检测有限公司对项目两江新区鱼嘴LNG加气站排放的废水、废气和噪声进行了现场监测，并出具了《检测报告》（新环（检）字[2021]第YS0253号）。
2022年3月，编制完成《重庆兴燃能源有限责任公司两江新区鱼嘴LNG加气站竣工环境保护验收监测报告表》。
[bookmark: _GoBack]2022年4月，通过《重庆兴燃能源有限责任公司两江新区鱼嘴LNG加气站竣工环境保护验收监测报告表》。
1.4公众反馈意见及处理情况
本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。
2其他环境保护措施的落实情况
环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：
2.1制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
本项目环保工作、环保规章制度正在完善中。本项目已做环保工作计划、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台帐、一般工业固体废物台帐等。
（2）环境风险防范措施
本项目已建立环境风险防控和应急措施制度，岗位的责任人或责任机构明确，已落实定期巡检和维护责任制度；已建立突发环境事件信息报告制度。加气站设有6个可燃气体报警装置，2个防爆火焰探测器，设有摄像头，配备1根放散管，同时配备了消防装置。制定了企业突发事件风险评估和应急预案，企业环境风险等级表示为“较大-大气（Q1-M1-E1）”，并完成了备案（环境风险评估备案编号：5001282021120014，企业事件单位突发环境事件应急预案备案编号500128-2021-111-M），备案登记表详见附件，设置了安全管理操作规程。
（3）环境监测计划
验收期间已委托具有相应监测资质的单位进行监测，经检测结果如下：
在项目于厂界上风向、厂界下风向分别设置FQW1、FQW2监测点，无组织废气检测点（FQW1、FQW2）非甲烷总烃均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1限值要求。
在项目生活污水进口、出口分别设置WS1、WS2监测点，该项目生活污水排口废水中pH、COD、BOD5、NH3-N、SS符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
在项目北厂界、西厂界、南厂界、东厂界1m处分别设置C1、C2、C3、C4监测点，厂界昼间、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。
2.2配套措施落实情况
（1）区域削减及淘汰落后产能
本项目不涉及区域削减污染物总量指标以及淘汰落后产能。
（2）防护距离控制及居民搬迁
本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁要求。
2.3其他措施落实情况
本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况。
3整改工作情况
3.1建设过程中整改工作情况
建设过程中，无相关整改工作情况。
3.2竣工后整改工作情况
竣工后，无相关整改工作情况。
3.3验收监测期间整改工作情况
验收监测期间，无相关整改工作情况。
3.4提出验收意见后整改工作情况
提出验收意见后，无相关整改工作情况。







